AUTOMATIKUSAN INDITJA ILL.
LEALLITJAA SZIVATTYUT A
VIZCSAPOK NYITASAKOR ILL.
ZARASAKOR, EMELETT VEDI A
SZIVATTYUT A SZARAZON

(ViZ NELKUL TORTENO)
MUKODESTOL ES ANYOMAS
VISSZALOKESEKTOL.

INSTALLACIO
BUVARSZIVATTYUVAL VAGY
FELSZINI SZIVATTYUVAL

BIZTONSAGI INFORMACIOK

%

SPECIALIS KEPZETTSEGU
SZAKEMBEREK ALTAL
VEGEZHETO INSTALLACIO

VAN

BARMILYEN BEAVATKOZAS
VEGZESE ELOTT
ARAMTALANITANI KELL A
BERENDEZEST!

MEGENGEDETT INSTALLACIOS
POZICIOK

INSTALLACIOS BY-PASS
KIALAKITASSAL NAGY
SZALLITOTELJESITMENYEKHEZ

AZ EGYIRANYU SZELEP
MEGENGEDETT POZICIOJA

TILOS A ViZAKNABAN TORTENO
INSTALLACIO!

JAVASOLT EGY SZivVO OLDALI
SZURO BEEPITESE
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KIZAROLAG ViZHEZ AZ ABRAKON AZ ELEKTROMOS BEKOTES
ENGEDELYEZETT MELYNEK BEKOTES MODJA ES A KABELEKRE MAGNESKAPCSOLOVAL
SOTARTALMA MAX 0,05%! VONATKOZO ELOIRASOK LATHATOK. HAROMFAZISU
SZIVATTYUHOZ
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TILOS BARMILYEN ELEKTROMOS BERENDEZEST
(PL. USZOKAPCSOLO, STB.) A BRIO TANK ES A SZIVATTYU KOZE
BEKOTNI.

NOVELJE AZ INDITASI NYOMAS NAGYSAGAT, HAA VIZELLATO
RENDSZER MAGASSAGA MEGHALADJA A 15 METERT
(MAX. 3.5 BAR=35 METER)

UZEMEN KiVUL HELYEZES -
INAKTIV IDOSZAKOK ESETEN

A MAXIMALIS NYOMAS NEM
BEALLITHATO!

AMAXIMALIS NYOMAS A
SZIVATTYU EMELO

VIiZHIANY MIATTI LEALLAS: MANUALIS ES AUTOMATIKUS RESZET
(UTOBBI OPCIONALIS)

MANUAL RESET

TESTN®
01 5 min.

7h 15 min.

2
3

GYOZODJON MEG ARROL,
HOGY A SZIVATTYU NINCS

MAGASSAGANAK MEGSZORULT ALLAPOTBAN!
FUGGVENYE
12 HAVONTA ELLENORIZZE ES SZUKSEG SZERINT ALLITSA VISSZA | AKESZULEK NEM ALKALMAS MUSZAKI ADATOK

ATARTALY ELOTOLTESI NYOMASAT!
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MEDENCEK VIZELLATASAHOZ
MELYEKBEN EMBEREK VANNAK!

115-230 V 50/60 Hz
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f 1ph. - 12 Amax.
r‘ IP 65
10 bar max.
5+35°C.
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-10+50°C RH<956%

-10+70°C RH<95%

5+45°C RH<B5%
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ACTION TYPE: 1.C

POLLUTION DEGREE: Ill

'OVERVOLTAGE CATEGORY: lll
TEST. 85°C
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